Prufinstitut fur
KLARO GmbH
Spitzwegstralle 63

95447 Bayreuth
DEUTSCHLAND

GmbH

Datum und Zeichen Bei Antwort angeben Telefon 0241/ 75082-20
Ihres Schreibens Mein Zeichen Telefax 0241 / 75082-29 Datum

Lan-Wer +49-(0)241/75082-21 14.07.2011

Bescheinigung

for die Firma KLARO GmbH Gber die Reinigungsleistung der Kleinklaranlage KLARO E im Unteriastbetrieb.

Die KLARO GmbH hat im Anschiuss an die 38-Wochen-Prifung der Reinigungsleistung gemal EN
12566-3 Anhang B eine praktische 10-wtchige Unterlastprifung der KLARO E durch das Prifinstitut fur
Abwassertechnik (PIA GmbH) ausfuhren lassen. Im Zuge der Unterlastprifung, welche verschiedene
Prufphasen beriicksichtigte, wurde die auf 8 EW ausgelegte Kleinkiaranlage KLARO E nur mit 4 EW
betrieben. Ausgehend von einer Nominallast von 0,6 m®/d wurde die Kleinklaranlage mit Auslastungen
von 50 %, 25 % und 0 % geprift. Die Intention der KLARO GmbH war es, zu belegen, dass die Klein-
kiaraniage KLARO E auch bei extremer Unterlast der eingeforderten Reinigungsieistung nachkommt.
Die analysierten Ergebnisse zeigen, dass in Bezug auf die in der 38-Wochen-Prifung ermitteiten
Reinigungsleistungen das Reinigungsniveau gegeniber dem Nominalbetrieb mit 1,2 m*d stabil blieb.
Es erfolgte keine Wartung und keine Eingriff im Untersuchungszeitraum. Eine einmalige Entschlammung
des Vorklarbeckens wurde zu Beginn der Untersuchung durchgefiihrt, um auszuschiieBen, dass Frach-
ten aus dem Vorkiarbecken die biologischen Prozesse im SBR-Reaktor positiv beeinflussen.

Die im Verlauf der Unterlastprofung ermittelten durchschnittlichen Ablaufparameter und Wirkungsgrade
sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (Details siehe Prifbericht PIA2011-158B15UL).

Tabelle: Ablaufwerte und Wirkungsgrade der Klaro E wihrend der Unterlastpriifung

NH-N SS
Ablaufwerte [mg/] 2.3 27
Wirkungsgrad (%] 95 92 _
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PRUFZEUGNIS

KLARO GmbH
Spitzwegstrasse 63, D-95447 Bayreuth

Kleinkiaranlage KLARO E
SBR-Verfahren

10-Wochen-Unteriast-Priifung*
bestehend aus Ablauf folgender Phasen:

Priifinstitut fir
~Abwassertechnik
GmbH

(1) 2 Wochen Unterlastphase (50 %) (3) 3 Wochen Wochenendphase (50 %,0%)
(2) 1 Woche Unterlastphase (25%) (4)4 Wochen Unterlastphase (25 %)

BSBs Fracht (Zulauf far alle Phasen) 0,18 kg/d Vergleich zu Nominal-

Zufluss bei Nominalphasen (100 %) 060 m¥d 1 2Emmbam
Werkstoff Polypropylen nach EN 12566-3**

Reinigungsleistung (Alle Phasen) CSB 889%
BSBs 964%
NHe-N 950%
SS 915%

* Details siehe Prifbericht PIA2011-158B15UL
** Details siehe Priibericht PIA2011-141B15

919%
959 %
654 %
844 %

Gepruft durch;

PIA - Priifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH
(PIA GmbH)
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